
Desce

SALA DE REUNIÃO

a=24.54 m²

COZINHA

a=13.30 m²

SALA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS

a=14.39 m²

Metragem de Forro PVC

a=53.51 m²

Corrimão 2"

Forro de PVC

Legenda

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Luminaria Plafon - Lâmpada LED - Sobrepor

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso
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Construção de salas no segundo pavimento da Unidade Básica de Saúde 

Projeto de Pontos de Instalação Elétrica

PONTOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

 João Polido de Oliveira (São Pedro de Rates) 

DETALHAMENTO 01

Detalhamento 01 - Forro de PVC e Instalação de Corrimão 


